B ELES

ELES, d.o.o. na podlagi izdanega pooblastila osebama David Lorenéic, inz. elektroenergetike in Damjan Berghaus
Maijnik, univ. dipl. inz. el., zaposlenima pri ELEKTRO MARIBOR, d.d., in na osnovi 139. ¢lena Zakona o oskrbi z
elektri¢no energijo (Ur.l. RS, §t. 172/21), 42. &lena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, §t.
121/21 in 189/21) ter na osnovi vloge za objekt SONCNA ELEKTRARNA, ki jo je vimenu imetnika soglasja MESTNA
OBCINA MURSKA SOBOTA, KARDOSEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA podal pooblaséenec APOLIS
D.0.0., RAKICAN - PANONSKA ULICA 36, 9000 MURSKA SOBOTA, izdaja naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV §&t.: 1481883 (3805-112/2024-2)

Imetniku soglasja MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA, KARDOSEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA se izda
soglasje za priklju€itev za objekt SONCNA ELEKTRARNA, na parcelah §t. 1937, 1986 (k.o. 105 - MURSKA
SOBOTA), na naslovu TRSTENJAKOVA ULICA 73 v kraju MURSKA SOBOTA pod navedenimi pogoji.
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. ELEKTROENERGETSKI POGOJI

Pogoji za odjem in oddajo elektri€ne energije iz/v distribucijsko omrezje (Stevec P3)

Stevilka merilnega mesta: 4008117

GSRN MM: 383111580016743119

Stevilka obstojeega soglasja za prikljugitev: 521357-O

Skupina kon¢nih odjemalcev: Odjem na NN z merjeno mocjo
Prikljuéna moc¢ pri odjemu iz distribucijskega sistema: 132 kW
Prikljuéna moc¢ pri oddaji v distribucijski sistem: 160,2 kW
Jalova energija mora biti kompenzirana na cos¢ = 0,95

Nogakrwdh=

Stran1/5



B ELES

Il. TEHNICNI POGOJI

ODJEM

1. Prikljuéno mesto (mesto vkljudéitve priklju¢ka na distribucijski sistem)
— Lokacija oz. mesto prikljuCitve:
— Merilno mesto namestiti na NN zbiralke v T-173 SOBOTA TRSTENJAKOVA

Mesto prikljucitve TP T-173 NN zbiralke (PMO)
NN izvod I-09 PRIZIDEK SOLA 3
TP T-173 SOBOTA TRSTENJAKOVA

— Nazivna napetost: 0,4 kV

— Vrsta prikljucka: Trifazni

— Distribucijski sistem v tocki priklju€itve omogoc¢a TN sistem ozemljitve.
— Napajanje z elektrino energijo bo izvedeno iz:

TP T-173 SOBOTA TRSTENJAKOVA
SN izvod J20 KV 20 KV CISTILNA NAPRAVA
RTP RTP-11 MURSKA SOBOTA 110/20 KV
— Kratkosti¢na moc¢ tripolnega kratkega stika na 20 kV v RTP-11 MURSKA SOBOTA 110/20 KV zna$a 241
MVA.

— Tripolni kratkosti¢ni tok s strani distribucijskega sistema: 7 kA

- Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 200 A

— Avtomatski ponovni vklop - prva stopnja: 30 s

— Avtomatski ponovni vklop - druga stopnja: /

— Ostali tehni¢ni pogoiji:
- Tehni€ni pogoji na osnovi izvedene presoje vplivov motenj naprav na distribucijski sistem po 95. ¢lenu
SONDSEE.

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektriCne energije iz distribucijskega sistema) - pogoji za
imetnika soglasja
- Lokacija: V transformatorski postaiji
- Nazivna napetost: 0,4 kV
— Merilne naprave;
— Polindirektni trifazni dvosmerni Stevec delovne in jalove energije z merjeno mocjo razreda to¢nosti
B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in
proizvajalce
— Tokovni transformator r. 0,5 za vgradnjo v omrezje nazivne napetosti 230/400 V s prestavnim
razmerjem 250/5
- Prikljuéno merilna omarica mora glede konstrukcije in tehni¢nih karakteristik, minimalnih dimenzij,
uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6, Priloge 4 (Tipizacija omreznih
prikljuckov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih priklju¢nih omaric), SONDSEE. Pri tem mora
biti za nizkonapetostne prikljucke v njo vgrajeno varovalcno podnozje, ustrezno izbrano glede na
vrsto in presek prikljucka.

Namestitev in ozi¢enje merilne in komunikacijske opreme izvede distributer. Stroske plata imetnik soglasja

distribucijskemu operaterju ELES, d.o.o. in so dolo€eni v Ceniku drugih storitev, ki jih ELES, d.o.o. zaraCunava
uporabnikom sistema in se nahaja na spletni strani www.eles.si

OSTALI POGOJI

— Imetnik soglasja mora upravljalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov priklju¢ka in do vseh naprav, ki so
vgrajene na prevzemno predajnem mestu.
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Z deli na priklju€ku sme uporabnik priceti tedaj, ko na svoje strodke uredi s pristojnim nadzornistvom
prestavitev obstojecih elektroenergetskih vodov oz. naprav na varno oddaljenost. O nameravanem zacetku
kakrsnihkoli del na priklju¢ku mora biti upravljalec pisno obves&en najmanj osem dni pred zagetkom del.
Upravljalec daje izjavo, da bo kakovost elektri¢ne napetosti ob izvedbi vseh tehni¢nih pogojev navedenih v
tem soglasju za prikljucitev in uporabnikovi uporabi naprav, ki imajo certifikat o elektromagnetni zdruZljivosti
(EMC), skladna s SONDSEE in standardom SIST EN 50160.

V primeru, ko upravljalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elektriCne energije povzro¢a motnje
(nemiren odjem elektriCne energije) ostalim uporabnikom elektri¢ne energije, si upravljalec pridrzuje pravico
naknadno predpisati dodatne pogoje, v katerih od uporabnika zahteva odpravo teh moten,;.

V primeru, da namerava uporabnik v svojo interno elektri¢no instalacijo (omrezje) prikljuciti in uporabljati
proizvodno napravo (dizel agregat) za oto€no obratovanje ali izvedbo brezprekinitvenega napajanja vseh ali
le obcutljivin porabnikov, priklju&enih v uporabnikovo interno instalacijo (omrezje), v primeru izpada napajanja
s strani distribucijskega omreZzja, mora pred vgradnjo take proizvodne naprave podati vlogo za izdajo novega
soglasja za prikljucitev, v katerem bo distribucijski operater predpisal dodatne pogoje za tak nacin
obratovanja.

Imetnik soglasja za priklju€itev mora po dokoné&nosti tega soglasja in pred prikljucitvijo poravnati stroske
omreznine za prikljuéno moc¢ (OPM), neposredne stroSke prikljuéevanja (NSP) in stroSke namestitve merilnih
naprav. Ti stroski bodo doloCeni na podlagi cenikov distribucijskega operaterja druzbe ELES, d.o.o.,
dosegljivih na spletni strani www.eles.si/ceniki, ki bodo veljavni na dan sklenitve pogodbe o uporabi sistema,
in pogojev iz tega soglasja za prikljuCitev. Za doloCitev viSine OPM se uposteva skupina koncnih odjemalcev
in prikljuéna mo€ odjema iz distribucijskega omreZja oziroma jakost omejevalca toka. Za dolocitev viSine NSP
se uposteva vrsta prikljucka in nazivna napetost. Za doloditev viSine stroskov namestitve merilnih naprav se
uposteva obseg merilnih naprav skladno s Prilogo 2 - Tipizacijo merilnih mest SONDSEE. Dokonéna visina
teh stroSkov bo dolo¢ena v predracunu, ki bo imetniku soglasja za priklju€itev posredovan po prejemu
popolne vloge za prikljucitev in uporabo sistema in z izdajo pogodbe o uporabi sistema.

Imetnik soglasja si mora v primeru izgradnje novega priklju¢ka ali spremembe obstojeCega pred pri¢etkom
izvajanja del pridobiti ustrezno projekino dokumentacijo za priklju¢ek in od upravljalca pridobiti izjavo o
ustreznosti projektne resSitve. Projektna dokumentacija mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, §t. 36/18, 51/18 -
popr. in 197/20) ter v skladu s tipizacijo omreznih priklju¢kov, tipizacijo merilnih mest in naborom merilne
opreme.

Imetnik soglasja za prikljuCitev mora pred zaCetkom odjema elektricne energije z izbranim dobaviteljem
elektricne energije skleniti pogodbo o dobavi elektri€ne energije in z distribucijskim operaterjem pogodbo o
uporabi distribucijskega sistema. Izbranega dobavitelja lahko po prikljuitvi uporabnik zamenja v skladu s
predpisi za menjavo dobavitelja. Seznam dobaviteljev je objavljen na spletni strani ELES, d.o.o.. Primerjava
stroskov dobave elektricne energije je mogoca na spletni strani Agencije za energijo. Uporabnik sistema, ki
nima dostopa do spleta, lahko za uresni¢evanje pravic in obveznosti iz naslova sprememb na merilnem
mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomocjo seznama dobaviteljev elektrike, cenika omreznine in prispevkov
ter drugih storitev, izvajanje zasilne in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informacije in si naroCi
vsebine ter dokumente, objavljene na spletu, po redni posti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira klicni
center, ELEKTRO MARIBOR, d.d. na brezpla¢no telefonsko Stevilko 080 2101 ali ELES, d.o.0. na brezplac¢no
telefonsko Stevilko 080 8188, med delovnim ¢asom.

Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali pravni promet z objektom
v €asu med izdajo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za priklju€itev lahko prenese na pravnega naslednika.
Novi imetnik soglasja mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne odlocbe ali sklenitve pogodbe o nastali
spremembi obvestiti upravljalca in o tem predloziti dokazila ter obstojeCe soglasje za prikljucitev objekta,
sicer mora zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.

V primeru, da imetnik soglasja gradi stanovanjsko hiSo v lastni reZiji in da tehnini pogoji tega soglasja za
prikljuCitev ustrezajo tudi zaCasnemu priklopu gradbisca, je ob priklopu dodatno potrebno upostevati dolocila
veljavnih predpisov in standardov, ki veljajo za prikljucitev gradbis¢nih prikljuénih omaric.

To soglasje za prikljuCitev preneha veljati, ¢e imetnik soglasja v dveh letih ne izpolni vseh zahtev iz tega
soglasja. Na predlog imetnika soglasja, ki mora biti vioZzen najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti
soglasja, se veljavnost tega soglasja za prikljuitev lahko podalj$a najveC dvakrat, vendar vsaki¢ najvec za
eno leto.
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- Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja upravljalca prikljuCevati
elektroenergetskih naprav drugih uporabnikov.

— Zaradi priklju€itve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete pravice in pravne
koristi tretjih oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi krsitev pravic in pravnih koristi teh oseb, nosi uporabnik.

— S pravnomocnostjo in izpolnitvijo pogojev tega soglasja za prikljuCitev preneha veljati soglasje za prikljucitev
§t. 521357-0, za merilno mesto §t. 4008117 (GSRN MM: 383111580016743119).

-V postopku izdaje tega soglasja posebni stroski niso nastali.

Obrazlozitev

Pooblaséenec APOLIS D.0.0., RAKICAN - PANONSKA ULICA 36, 9000 MURSKA SOBOTA je v imenu imetnika
soglasja MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA, KARDOSEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA dne 5. 1. 2024 z
vlogo, ki smo jo zavedli pod zaporedno &t. V01535898 zaprosil ELES, d.o.o. za izdajo soglasja za prikljuditev za
objekt SONCNA ELEKTRARNA, na parcelah &t. 1937, 1986 (k.0. 105 - MURSKA SOBOTA), na naslovu
TRSTENJAKOVA ULICA 73 v kraju MURSKA SOBOTA.

Za prikljuéitev nove elektrarne MSE OS 3 SKUPNI s prikljuéno moéjo proizvodnega vira za oddajo v
distribucijsko omrezje 160,2 kW po PS.2 shemi bo potrebno izvesti meritve elektri€ne energije v skladu s
Tipizacijo merilnih mest, urediti prikljuéno in loéilno mesto za MSE OS 3 SKUPNI, ter urediti ustrezno za$éito
locilnega mesta v skladu z SONDSEE (Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem elektriéne
energije (Ur.l. RS, s§t. 7/21)).

V postopku je bilo ugotovljeno, da Zeli investitor prikljugiti nove proizvodne naprave MSE OS 3 SKUPNI prikljuéne
moci 160,2 kW v interno instalacijo objekta in Zeli oddati v distribucijsko omrezje le viske proizvedene elektricne
energije, pri ¢emer mora lastnik objekta zagotoviti tokovno in kratkosti¢no ustreznost interne NN instalacije od
merilnega mesta za odjem do tocke, kjer se bo priklju€ila proizvodna naprava. Pred prikljucitvijo proizvodne naprave
pa je potrebno namestiti ustrezne merilne naprave za odjem v skladu z zgoraj navedenim naborom merilne opreme.
Lastnik in investitor proizvodne naprave je prilozil izjavi (v skladu z navodili za izdajo dokumentov in postopki v
procesu priklju¢evanja odjemalcev (PrikljuCevanje proizvajalcev) Navodilo §t. PRIK-10/2022 (november 2022)
Sistemskega operaterja distribucijskega omrezja z elektriéno energijo d.0.0.), da je seznanjena s posledicami in
pogoji priklju¢evanja proizvodne naprave na interno instalacijo, nakar je to potrdil s podpisom izjave investitorja
elektrarne, da ELES d.o.o. ni dolzan placati stroskov za morebitne posege v notranjo instalacijo (interno omrezje)-
nad tocko prikljuCitve zaradi prikljuitve elektrarne (to je stvar dogovora med lastnikom objekta in investitorjem
elektrarne), da ne odgovarja za vso nastalo morebitno skodo, ki bi nastala na elektrarni zaradi napak v notraniji
instalaciji (internem omrezju), da ELES d.o.0. ne odgovarja za Skodo, ki bi nastala tretjim osebam zaradi nepravilnega
ali nepriCakovanega delovanja elektrarne zaradi nepravilnosti na internem omrezju in da bo ELES d.o.o0. povrnil
Skodo, ki bi nastala na javhem omrezju ali zaradi zahtevkov tretjih oseb za povracilo Skode, ter da je seznanjen, da
zaradi odklopa merilnega mesta Ps lastnika objekta (merilni mesti St. 4-8117), zaradi zahteve lastnika objekta,
tehni¢nih ali komercialnih (neplaevanje uporabe omrezja) razlogov ali drugih utemeljenih razlogov, ki bodo
opravicevali izklop prikljuénega mesta iz omrezja ne bo omogoc¢eno delovanje elektrarne in se strinja, da ELES d.o.o.
(ali njegovo pooblasceno distribucijsko podjetje Elektro Maribor d.d.) v zvezi s tem ne odgovarja za vso morebitno
Skodo, ki bi nastala in izjavo lastnika objekta, da dovoljuje postavitev elektrarne v njegov objekt in prikljuCitev le-te na
njegovo notranjo instalacijo (interno omrezje) za €as delovanja te elektrarne, da je zagotovljena strokovna preveritev
notranje instalacije (internega omrezja) in zagotavlja, da je le-ta tehni¢no ustrezna in omogoc¢a prikljucitev bodoce
elektrarne v predvideni moci, da se strinja, da so vodi in naprave od merilnega mesta P3 (merilno mesto st. 4-8117)
do tocke prikljucitve elektrarne notranja instalacija (interno omrezje), za katerega je v smislu vzdrzevanja odgovoren
lastnik merilnega mesta Ps (merilno mesto st. 4-8117) pri Cemer mora spostovati veljavne predpise (Pravilnik o
zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah, standardi iz Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem
elektricne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21), da se strinjata, da ELES d.o.0. (ali njegovo pooblas¢eno distribucijsko podjetje
Elektro Maribor d.d.) ni dolzan lastniku objekta placevati nobenih stroskov za uporabo notranje instalacije (internega
omrezja) zaradi prikljucitve elektrarne, da se strinja, da ELES d.o.o. (ali njegovo pooblas€eno distribucijsko podjetje
Elektro Maribor d.d.) ne odgovarja za vso morebitno $kodo, ki bi nastala v notraniji instalaciji (internem omrezju) zaradi
delovanja elektrarne, kakor tudi ne za 8kodo na objektu in drugih stvareh, ki bi bila posledica delovanja elektrarne,
njenega nepravilnega delovanja, nepravilnosti pri prikljucitvi elektrarne na interno omrezje, da se zavezujeta ELES
d.o.o. povrniti 8kodo, ki bi mu nastala zaradi uveljavljanja odSkodninskih zahtevkov s strani tretjih oseb, da se strinjata
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z na€inom priprave merilnih podatkov doloenih v Navodilih za priklju¢evanje in obratovanje proizvodnih naprav in
hranilnikov priklju€enih v distribucijsko elektroenergetsko omreZje, da ima z investitorjem elektrarne urejena
medsebojna vprasanja v zvezi s stroSki uporabe omreZja, nastalimi na merilnem mestu Stevca P3 in povezanih z
odjemom elektrarne.

ELES, d.o.o. ugotavlja, da je vloZnik vlogi za izdajo soglasja za prikljucitev priloZil vso potrebno dokumentacijo in
dokazila, ki so pogoj za izdajo soglasja za prikljuCitev.

ELES, d.o.o. je na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, in v skladu s 139. ¢lenom Zakona o oskrbi z elektricno
energijo (Ur.l. RS, §t. 172/21), Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem elektricne energije (Ur.l. RS,
8t. 7/21, 41/22) ter Zakonom o splodnem upravnem postopku (Ur.l. RS §t. 24/06 - uradno precis¢eno besedilo, 105/06,
126/07, 65/08, 08/10, 82/13, 175/20 in 3/22 - ZDeb) odloé€il, kot je navedeno v izreku tega soglasja.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odloébo je dovoljena pritozba v 15 dneh od dneva vroditve na Agencijo za energijo, Strossmayerjeva
ulica 30, 2000 Maribor. Pritozbo je potrebno vloziti na ELEKTRO MARIBOR, d.d., Vetrinjska ulica 2, p.p.
1244, 2000 Maribor, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporoéeno po posti.

Dokument je ustvarjen in podpisan v elektronski obliki v informacijskem sistemu ELEKTRO MARIBOR d.d.
V skladu z navedbami 65.b ¢lena Uredbe o upravnem poslovanju lahko stranka zahteva izvirnik dokumenta
na svoj elektronski naslov ali potrditev skladnosti kopije z izvirnikom. Pri tem uveljavljanje zahteve ne
vpliva na pravni polozaj oziroma tek roka, ki je zacel te€i z vroéitvijo kopije.

Datum izdaje: 3. 4. 2024

Postopek vodil:
David Lorengic, inz. elektroenergetike

Direktor ELES d.o.o.:
mag. Aleksander Mervar

po pooblastilu:

SAMOSTOJNI REFERENT ZA SOGLASJA (m/2),
Podpisnik: DAVID LORENCIC

Cas podpisa: 03.04.2024 11:57

Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Veljaven do: 22.08.2027 07:03

ID: 02A559830000000057292AC1

$t. Dokumenta: 3805-112/2024-2

POMOCNIK DIREKTORJA PODROCJA DISTRIBUCIJE (m/2),
Podpisnik: ANDREJ ROSKAR

Cas podpisa: 10.04.2024 11:46

Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Veljaven do: 07.04.2026 07:44

ID: 00C37EA685000000005725F 440

$t. Dokumenta: 3805-112/2024-2

Vrodéiti:
2 x vloznikov pooblaséenec osebno po ZUP
1 x sluzba nacrtovanja omrezja, standardizacijo in tipizacijo
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Damjan Berghaus Maijnik, univ. dipl. inz. el.
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