
Širitev daljinskega ogrevanja v letu 2014 (1 faza)

1) Zagotavljanje toplotne energije daljinskega ogrevanja na lokacijah obstoječih 

dotrajanih kotlovnicah in sicer v 1. fazi za naslednje kotlovnice:

Naslov moč porabnikov (kW)

Mestna občina Murska Sobota                400

Kotlovnica Slovenska ulica 25                   160

Kotlovnica Staneta Rozmana 1a in 1b        360

Kotlovnica Staneta Rozmana 3, 5 , 7       400

Kotlovnica Staneta Rozmana 2, 4, 6        1.280

Kotlovnica Kocljeva ulica 2                        880

Vrtna ulica 3                                            2.000

Vrtna ulica 2 - 4                                        560

Stara ulica 3                                                1.200

Kocljeva ulica 4                                            800

Stara ulica 9 *                                                300

SKUPAJ 8.340

* Opomba: opcija, ker imajo sodobno plinsko kotlovnico

OBSTOJEČE OMREŽJE daljinskega 

ogrevanja:    4.000 kW

SKUPAJ obstoječe in širitev 1 faza 12.340 kW

2) Dolžina celotne trase širitve daljinskega ogrevanja (toplovod) 1 faza: 1900 m

Trasa je sestavljena iz predtočnega in povratnega cevovoda

4) Potreba po toploti na letni ravni za ogrevanje  (celoten sistem): 14 GWh

3) Projektantska ocena vrednosti investicije

V Murski Soboti, 25.02.2014


