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edificio

EXPO MILANO 2015
PAVILION SLOVENIA

S.32

investitore

SPIRIT Slovenija
Dimiceva ulica 13
1000 Ljubljana

data

Agosto 2014

progettista incaricato:

progettista impianto elettrico:

progetista

tipo di progetto

tipo di progetto
contenuto
scala

tavola n.

arch. ALES PLESNICAR

ing. BORUT PLESNICAR

uni. ing. Viktor DRASLER

ing. Rok VOZEL

ing. Simon KOROSEC

C.1- IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE
FORZA MOTRICE, ILLUM. E MESSA A TERRA

IL PARERE CVI-EXPO
COLLEGAMENTI ELETTRICI SCHEMA DI VENTILAZIONH
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