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CENTRALE ANTINCENDIO

PANELLO DI CONTROLLO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO

RILEVATORE COMBINATO

PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO

MODULO DI INTERFACCIA DI INGRESSO/USCITA A 4 CANAL
BOX CON RILEVATORE OTTICO DI FUMO

INDICATORE: LUMINOSO SEPARATO

2lH®

edificio

progettista incaricato: arch. ALES PLESNICAR

EXPO MILANO 2015

PAVILION SLOVENIA

S.32

progettista impianto rilevazione incendi:

ing. BORUT PLESNICAR

investitore

SPIRIT Slovenija

Dimiceva ulica 13 po ciprogeto
1000 Ljubljana contenuto Schema a blocchi
scala M1:X

data

Agosto 2014 tavolan. 1
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