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C.6.1 - Impianto diffusione sonora di emergenza EVAC 1

C.6.1 SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO  EVAC 

 

sistema di allarme acustico. 
frequentati dai visitatori e dal personale 

complesso. 
 100 V fino ai singoli altoparlanti, realizzato 

resistente al fuoco, secondo i requisiti dello standard EN 54-24. 
 
L'armadio di comunicazione, di dimensioni in pianta di 60x60cm, 19"/36HE 
nel locale per l'apparecchiatura (PT-12), al piano terra dell'edificio. Nell'armadio saranno 
disposti i dispositivi centrali del sistema, che devono soddisfare i requisiti dello standard EN 
54-16. 
 

EN 54-4. 
 

 realizzato con cavi resistenti al fuoco E30/E90, che devono soddisfare i 
requisiti dello standard  CEI 20-45. 
 
 


